// Soseaua Sloboziei Km 4, 080331, Giurgiu, Roménio

Cod inreg. Reg. Comertului: 11991000079527
( ZIROM

o Capital social subscris si varsat 9.600.000Lei
TITANIUM E-mail: office@zirom-titanium.com
Site: www.zirom-titanium.com

ZIROM SA

s.c ZIROM s.a GIURGIU
IESIRE Nr.

Ziva. andLuna., 9%, Al SR

RAPORT
privind monitorizarea mediului in trim. I - 2025

1. Calitatea apelor uzate evacuate s-a incadrat in limitele NTPA 001 / 2002, conform
Rapoartelor de incercare anexate ( nr. 3404/27.01.2025, 122/06.02.2025, 3582/17.02.2025,
365/03.03.2025, 3740/11.03.2025 si 578/26.03.2025 ).

2. Nu s-au inregistrat pierderi de apa;

3. Volumele de apa consumate:

O Ianuarie 2025 — pentru industrie = 67 mc; pentru scop igienico-sanitar = 57 mc;
O Februarie 2025 — pentru industrie = 71 mc; pentru scop igienico-sanitar = 56 mc;
00 Martie 2025 — pentru industrie = 69 mc; pentru scop igienico-sanitar = 58 mc;

4. Volumele de apa epurate si evacuate de la statia de epurare:

- pe platforma ZIROM S.A., de la punerea in functiune ( anul 2002 ) si pana in prezent, nu s-
au generat ape care sa necesite epurare, cu exceptia apelor menajere care sunt tratate la statia proprie
de tratare ape menajere. Volumul apelor menajere tratate in trim. I 2025 a fost de 171 mec.

5. Accidente sau poluari produse: nu a fost cazul,

6. Sesizari din partea cetatenilor: nu a fost cazul;

7. Evidenta deseurilor se tine in conformitate cu HG 856/2002, la compartimentul de protectia
mediului;

8. Raportarile privind deseurile rezultate din activitatea de productie ( scoarte si zguri de titan,
uleiuri uzate, plastic, hartie, cauciuc, etc. ), se fac anual la Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu
prin chestionarele de cercetare statistica privind generarea deseurilor.
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Beneficiar:

Comandi_/_cdntrjact nr.: ‘
Modul de Prelevare a probei:,
Data primirii probei:

Date de identificare 3 probei:

Data executirii incercirilor:

INDICATORI
DE CALITATE -

Concentratia i_c)nilor d
20°C)

Substante extrach bile
organici

Manager Laborator

Ing.Szasz Maria-Tiona

’ Raport de incercare intocmyj

'F-PG 7.8-01

Judetul Giurgiy
117/14.10.2015

S.C. ZIROM S.A. cu Sediul social situat Municvipiul Giurgiu
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L-3404-Apa uzata
Statia de epurare .

S.C. LABAQUACONSULT SR.L.

ORC: J26/259/2009 CIF : RO 25211380
STR. CIBIN

ULUINR.15 TG.MURES, jud, MURES
Cod pogtal : 540091, ROMANIA
-Telefon/Fay : 0365-882,032
-+ Mobil : 0745-520.213,0743.107.417
ey ofﬁc_e@labaqua.ro ‘

_E-mall F labaquaconsult@gmail.com.

'RAPORT DEiNCERCARE‘ :

Nr. 3404 din 27.01.2025 .

_ METODE
DE INCERCARE

SR EN 903 72003 ,

EPA427C . ‘

¢ din care originalul la beneficiar.,

5. Spse‘aua: Sloboziei. ‘km_ 4.

Incertitudine.
B masurare

]
— SREN 872/2005 T
| SR1S0 6060/ 1996
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| R EN IS0 5815-1/2020 | 176
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SR EN ISO 6878/2005 -m-
SR ISO 9297/2001 - 242 ]

)

Valori maxime
' admise
conform =
Autorizatiei de
Gospodarire |
Apa nr.85 din
11.03:2023. -
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DEPARTAMENT CONTROL POLUARE

LABORATOR CONTROL POLUARE APA, SOL, DESEURI acreditat pentru
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE. LABORATOR CONTROL POLUARE AER INCERCARE
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA LABORATOR BIOTESTE-ANALIZE BIOLOGICE

Adresa: Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, C.P. 060652, Bucuresti

o tel: +04.021.410.67.16 /410.03.77 fax: +04.021410.05.75/ 412.00.42
e email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ACREDITATE RENAR SR EN ISO/IEC 17025:2018 - RENAR

Certificat de Acreditare nr. LI 941 SR ENTSOMEC 17025:2018
EXCELENTA IN CERCETARE §1 SERVICII DE MEDIU Data reinnoirii: 15.12.2023 Data actualizarii: 21.12,2023 Data expirarii: 14.12.2027  CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1941
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Exemplar:
RAPORT DE INCERCARE

Nr. 122-AINS din 06.02.2025

Denumire si adresa client: ZIROM SA, Sos. Sloboziei Km. 4, Giurgiu
Contract nr.: 1224/2019; A5/16.01.2024
Data primirii probelor: 17.01.2025 Perioada executarii incercirilor: 17.01-05.02.2025

Date de identificare a probelor: apa uzata

194-AINS - proba apa uzata

Incerciri executate: Continut de produse petroliere, Molibden, Nichel, Crom total.

Modul de prelevare si conservare a probei: Proba a fost prelevata de client, in recipienti adecvati
si adusa la sediul INCD-ECOIND in vederea efectuarii analizelor. Informatiile privind modul de
prelevare, conservare si transportul probelor au fost furnizate clientului in oferta tehnico-financiara
transmisa. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea si transportul probei revine in totalitate
clientului.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat
sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Executant: Departamentul Control Poluare, Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri
\
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Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed3-R0
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Exemplar: ‘I
Simbol proba/
g::t Incercare executati UM valori deferminate Metoda de incercare
194-AINS
| Confinutde praduse mg/L <0.1 SR 7877-2:1995
petroliere
2 | Molibden mg/L <0.002 SR ENISO 11885:2009
3 | Nichel mg/L <0.0022 SR ENISO 11885:2009
4 | Crom total mg/L <0.002 SR EN ISO 11885:2009

Observatie:

-rezultatele notate cu “<” reprezinta valorile situate sub limita de determinare a metodei.
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DIRECTOR GEl:?RAL,
Dr. Chim. Luoana Florefitina PASCU

Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Cod PSL-7.8-F1/Ed3-R0



S. C. LABAQUACONSULT S. R.L
ORC: J26/259/2009 CIF : RO 25211380
TR CIBINULUI NR.15 - TG.MURES, jud. MURES -

- Cod postal.: 540091, ROMANIA
Telefon/Fax 10365-882. 032 _ T B v
Mobil :- © 0745-520.213, 0743- 107 417 e !
- ofﬁce@labaquaro A S
'E‘-mal;l' labaquaconsult@gmall com”‘ :
_ Laborator Analize Mediu = "
RAPORT DE INCERCARE

‘ Beheﬁcian:'

5 Comandﬁ/contract nr.:
' Modul de prelevare a probei:
Data ;primirii probei:

Datc de ldentlﬁcare a probel:

‘Nr. 3582 din 17 02. 2025

‘sc ZIROM SA. cu
. Judetul Giurgiu

Sed1ul somal 51tuat Mummplul Glurglu Soseaua Slobozwl km 4 35

117/14.10.2015

Proba de a'pa uzata menajera a fost prelevata de catre beneﬁmar in data de 11 02 2025

- 712.02.2025°

- [-3582-Apa uzata ménajera prelevata dm sectlunea

Statia de epurare .

de control camin M216 amplasat in aval de:

LData executam mcercﬁnlor i

12.02.2025- 17.02.2025

N “Valori maxime |
s L ‘ " admise
r. ' INDICATORI v | - METODE VALORI | Incertitudine | . f::i‘;::‘; e
- Crt DE CALITATE DE INCERCARE - LABORATOR | de masurare | -~ .. 4o
E e g : Ny A e T Gospodarire |
‘ T ' ~Apa nr.85.din -
‘ ) ‘ 11.032022; |
i ggfé)e“m“awmlor & h‘dmge“(pﬁ 18 | UnitpH | SR1S0 10523 /2012 | 694 | 20290 | | 65-85
2. . |"Materii in suspensie ~mg/l | SR EN 872/.2005 16,00 C+1,62 . - 38
[3.7-"]'Consum chimic de oxigen: (CCO Cr) mg O/l | SRISO 6060/ 1996° " : 46,8 . £4;.22 12570
4 Substante‘extractlblle cu so]ventx . m g/l | sr 7587 /1996 _<2v0(11'-,-'8-)'. B £0.96 20 ‘
.+ | organici . s i . e ; - 3
57 | Consum biochimic de oxi gen CBOS) mg 0,/1 | SR EN IS0 5815-1/2020 11,7 40,53 Y25
6.~ | Détergeriti sintetici blodegradablh mg/l | SREN 903/2003 0,336 £0,022 0,5
7. Fosfor total mg/l SR EN ISO'6878/2005 0,262 . +0,020 o 250
8. Cloruri (CI ) ) mg/l - | SR ISO 9297/2001. . 24,0 £132 . | . ..500° -
9. | Sulfati (SO4"). mg/l | EPA427C 33,6 14,32 600
10 .| Reziduu fix la 105°C mg/l | STAS 9187-84 L7134 4780 2000
11.: | Aluminiu_ .. ‘ mg/l SR ISO 10566/2001 0,052 +0,004 . 0,5
“12 '”'F-ler total G 5 mg/l. | SRISO 6332/1996 <0,009 - +0,004 0,5
13 Amomu(NH4) - mg/l SR ISO 7150-1/2001 0,104 “+0,012 200
14.. | Azotiti NOy) . “mg/l:- | SRISO 26777/ 2002 0,005 +£0,0005 . - 2,0
15. | Azotati (NO3) - “mg/l" | SRISO 7890- 3/2000 14, 4 £0,007 © 37
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DEPARTAMENT CONTROL POLUARE

LABORATOR CONTROL I'OLUARE APA, SOL, DESEURI -"{V'-‘“"dil‘" pertnd
INSTITUTUL NAT ONAL DE CERCETARE-DEZVCLTARE  LABORATOR CONTROL POLUARE AER INCERCARE
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRAALA LABORATOR BIOTESTE-ANALIZE BIOLOGICE AT
wyp—y ) Adresa: Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, C.P, 060652, Bucuresti e 4 b
; tel: +04.021.410.67.16 / 410.03.77 fax: +04.021.410.05.75/ 412.00.42 ({ E
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.inedecoind.ro ‘\@_E AR
i ACREDITATE RENAR SR EN ISO/IEC 17025:2018 - RENAR Lo
T Certificat de Acreditare nr, LT 941 SR H‘ 1SOA1C 1 "01_3"20[5
EXCELENTA IN CERCETARE 51 SERVICH DEMEDIU Doty roimnoirit: 15.12.2023 Data actualizarii: 21.12.2023 Data expirarii: 14.12.2027  CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1941
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Exemplar: |

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 365-AINS din 03.03.2025

Denumire si adresi client: ZIROM SA, Sos. Sloboziei Km. 4, Giurgiu
Contract nr.: 1224/2019; A6/2025
Data primirii probelor: 12.02.2025 Perioada executirii incercirilor: 12.02- 26.02.2025

Date de identificare a probelor: apa uzata
696-AINS — proba apa uzata

Incercari executate: Continut de produse petroliere, Molibden, Nichel, Crom total.

Modul de prelevare si conservare a probei: Proba a fost prelevata de client, in recipienti adecvati
si adusa la sediul INCD-ECOIND in vederca cfectuarii analizelor. Informatiile privind modul de
prelevare, conservare si transportul probelor au fost furnizate clientului in oferta tehnico-financiara
transmisa. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea si transportul probei revine in totalitate
clientului,

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat
sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Executant: Departamentul Control Poluare, Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri

/
/

/

DIRECTOR GENERAL, Sef Laborator,
- Dr. Chim. T_Juoqx};h}ij(;zx;p:xg_-Y Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC
\ \\% iz

Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client,

Cod PSL-7.8-F1/Ed3-R1



Pagina 2/2
Exemplar: |

Simbol probi/
gr; Incercare executata UM valori detevminate Metoda de incercare
r 696-AINS
] comlnutde produse — <0.1 SR 7877-2:1995
petroliere
2 | Molibden mg/L <0.002 " SRENISO 11885:2009
3 | Nichel mg/L 0.01 SR EN ISO 11885:2009
4 | Crom total mg/L <0.002 SR EN ISO 11885:2009

Observatie:

-rezultatele notate cu “<” reprezinta valorile situate sub limita de determinare a metodei.
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Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC
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Cod PSL-7.8-F1/Ed3-R1
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S. C LABAQUACONSULT S, R L ;
. “ORC: J26/259/2009"". CIF ; ‘RO’ 25211380 TR
STR CIBTNULUI NR.15" TG MURES Jjud. MURES
. -Cod postal : 540091 ROMANIA

Telefon/Fax. 0365- 882 032" .
' _-MQBiI': 10745-520. 213, 0743 107 417 - o

_ E 5P o offcc@labaqua o . [CHERTIFY

- E-mail ; - C o T
CE g abaquaconsult@gmall com

_f._:."Léb_q‘nfa__'tbr‘:Anﬁliz.éjMé'diﬁg T

RAPORT DE IN CERCARE
Nr 3740 dln 11 03 2025
-B¢neﬁcfar:. se ZIROM SA cu.
: - Judetil Glurgw. s

Sedlul socxal sxtuat Mummplul Glurglu
- 117/14.10, 2015

Soseau", ‘Slo
Comanda/contract or.:

Modul de prelevare a probel
" Data primirii probei:

~'Date de‘identificare a_probe'i:_' .

Data-executﬁrii:ince'r'c'ﬁr'iior: ~‘-06.03 2025 11.03.2075

METODE
DE INCERCARE

Incertltudme
de masurare

Consum chimic de oxngen (CCO Cr ) .
'Substante extractxblle cu: solventl

_"Manager Laborator 5 ,_
In g Szasz Marla—IIona &

Responsa bll Incercarl

: mg Ho;vath Ilka

'Raport de incercare mtoén;l
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DEPARTAMENT CONTROL POLUARE

LABORATOR CONTROL POLUARE APA, SOL, DESEURI acredital peritry
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE  LABORATOR CONTROL POLUARE AER INCERCARE
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA LABORATOR BIOTESTE-ANALIZE BIOLOGICE ST
o~ < Adresa: Drumul Podu Dambovitei $7-73, Sect 6, C.P. 060652, Bucuresti /7 A N
P tel; +04.021.410.67.16 / 410.03.77 fax: +04.021.410.05.75/ 412.00.42 { @ )
sl email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro \QE AR
ACREDITATE RENAR SR EN ISO/IEC 17025:2018 —- RENAR T
Certificat de Acreditare nr, LI 941 SREN ISO/IEC 17025:2018
EXCELENTAIN CERCETARE §I SERVICH DEMEDIY Doy reinnoiris: 15.12.2023 Data actualizarii: 21.12.2023 Data oxpirarii: 14.12.2027  CERTIFICAT DEACREDITARE
LTI
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Exemplar: /

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 578-AINS din 26.03.2025

Denumire si adresi client: ZIROM SA, Sos. Sloboziei K. 4, Giurgiu
Contract nr.: 1224/2019; A6/2025
Data primirii probelor: 06.03.2025 Perioada executdrii incercérilor: 06.03- 25.03.2025

Date de identificare a probelor: apa uzata
1112-AINS — proba apa uzata

Incerciri executate: Continut de produse petroliere, Molibden, Nichel, Crom total.

Modul de prelevare §i conservare a probei: Proba a fost prelevata de client, in recipienti adecvati
si adusa la sediul INCD-ECOIND in vederea efectuarii analizelor. Informatiile privind modul de
prelevare, conservare si transportul probelor au fost furnizate clientului in oferta tehnico-financiara
transmisa. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea si transportul probei revine in totalitate
clientului.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost cliberat

sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

N
DIRECTOR GE\NE]}AL, Sef Laborator,
Dr. Chim. Luoana F lgiﬁcn—tina PASCU Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC
(A , .

Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed3-R1
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Exemplar: /i

Simbol probi/
211:15 Incercare executati UM RABE dikenmlaaite Metoda de incercare
1112-AINS
g | Comfnut doprodase mg/L <0.1 SR 7877-2:1995
petroliere
2 | Molibden mg/L <0.002 SR ENISO 11885:2009
3 | Nichel mg/L <0.0022 SR EN ISO 11885:2009
4 | Crom total mg/L 0.004 SR ENISO 11885:2009
Observatie:

-rezultatele notate cu “<” reprezinta valorile situate sub limita de determinare a metodei.
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DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Flolr,ent,i-}ra PASCU
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Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC
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